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Aérosol de test SOLO C3 CO 
L’aérosol de test SOLO C3 est destiné au test des détecteurs de monoxyde de carbone 

JABLOTRON, par exemple les EI208W et EI208DW.  
Il est fourni avec un manchon, pouvant être attaché, qui empêche la dispersion indésirable  

de la pulvérisation de test à partir du dit manchon. Le contenu de l’aérosol couvre environ 50 doses  
de test et un manchon sert à réaliser 10 tests. 

Informations de sécurité 
Ne pas fumer lors de l’utilisation de l’aérosol de test. Ne pas pulvériser en direction d’un feu ouvert. 

La pièce dans laquelle l’aérosol est utilisé doit être très bien ventilée. Éviter tout contact lors du test 
avec la peau ou les yeux. Ne jamais pulvériser en direction de la tête de quelqu’un lors d’une 
utilisation. Contacter immédiatement les services médicaux en cas d’inhalation ou en cas d’irritation 
de n’importe quelle partie du corps. 

Stockage 
Stocker le produit dans une zone très bien ventilée dotée d’un bon débit d’air. Tenir à l’écart des 

enfants. Éviter l’exposition à des températures très élevées (> 50 °C). Ne pas percer le conteneur  
de l’aérosol et ne pas le jeter au feu, même si le contenu a été vidé. 

Application: 
1. Lire toutes les informations de sécurité avant le démarrage du test. 
2. Attacher le manchon sur le détecteur de monoxyde de carbone devant être testé. 
3. Retirer l’étiquette n° 2 du manchon pour accéder à l’orifice. 
4. Insérer le bec dans l’orifice préparé et appliquer l’aérosol de test pendant 1 seconde. 
5. Remettre l’étiquette protectrice n° 2 pour éviter toute fuite d’aérosol. 
6. Lorsqu’une alarme est enclenchée, presser sur la touche TEST pour couper la sirène  

du détecteur. 
7. Le détecteur devrait être enclenché dans la minute qui suit, répéter le test le cas échéant. 
8. Après un test réussi, retirer le manchon et annoter l’étiquette placée sur le côté  

du détecteur. L’étiquette dispose de 10 zones de test pour chaque année, jusqu’à la fin  
de la durée de vie du détecteur. 

9. Si, après de multiples tests, le détecteur n’est pas enclenché, il pourrait être défectueux – 
Contactez votre technicien de maintenance ou le producteur du détecteur. 

Contenu du kit: 
Aérosol de test CO 1x 
Manchon de test  5x 
 
 
 
 
 
 
 

 

Remarque: Bien que ce produit ne contienne aucun matériau 
dangereux, nous vous suggérons de retourner le produit au vendeur ou 
directement au fabricant après l’utilisation. 
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