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L’interface WJ-80 pour un clavier / lecteur d’extérieur 
La WJ-80 est un composant du système Oasis 80 Jablotron. Il est conçu pour 
connecter des claviers d’extérieur JA-80H ou des lecteurs JA-80N RFID à une 
centrale d’alarme. Il fournit une sortie pour piloter l’impulsion électrique d’un 
verrou de porte et il est équipé d’un transmetteur de carillon de porte sans fil. 

La WJ-80 peut aussi être utilisée pour interfacer à une troisième partie 
clavier (lecteur) qui utilise le protocole Wiegand 26b (ex:. HID RK-40 a 
RK-10). 
 Installation 

L’installation ne devra être entreprise que par des techniciens détenant un 
certificat délivré par un distributeur autorisé. L’interface devrait être placée 
dans une partie protégée de l’habillage (ex : près d’une porte d’entrée équipée 
d’un verrou électrique). 

Ouvrir le capot frontal en dévissant la vis et en sortant la carte circuit 
électronique (tenue par 2 attaches). Installer la partie arrière de l’habillage à 
l’endroit désiré, remettre la carte circuit électronique et connecter les câbles – 
voir le diagramme suivant. Ne pas connecter l’alimentation avant que tous le 
câblage et paramétrage des interrupteurs DIP ne soient finis. 
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Câble bus de la centrale d’alarme (C.A.) 
+U, B, A, GND connecter aux borniers correspondants de la C.A.  

 

Câble clavier/lecteur – un maximun d’un JA-80H ou JA-80N peut-être câblé 
bornier fil 
+12V rouge (alimentation, 60mA max.)  
D0 vert (donnée DO du Wiegand 26b) 
D1 marron (donnée D1 du Wiegand 26b) 
TMP gris (entrée AUTOPROTECTION, déclenche si déconnecté de 

GND)  
BZR jaune (sortie pour piloter le buzzer du clavier en le mettant à la 

masse, 10mA max.) 
GND bleu et blanc (masse) 
OPN entrée déverrouillée – mettre ce bornier à la masse active le relais 

de sortie pendant une durée sélectionnée par l’interrupteur DIP # 3. 
Peut-être utilisé comme entrée bouton poussoir pour ouvrir la porte 
de l’intérieur. 

Une troisième partie clavier/lecteur peut-être utilisée si elle travaille sous le 
protocole Wiegand 26b, mais Jablotron ne peut pas garantir sa compatibilité. 
Sortie verrou de porte électrique 
+E, GND une alimentation pour activer l’impulsion électrique d’un verrou de 

porte (son courant permanent est limité par une résistance et son 
impulsion d’énergie initiale est fournie par un réservoir capacitif). La 
sortie puissance est optimisée pour des verrous de porte de type 
Jablotron Z8-12V. 

C et NO contact sec normalement ouvert du relais de sortie (5A / 60V max.)  

 Interrupteurs DIP les fonctionnalités d’interface peuvent être 
choisies par les interrupteurs DIP: 

# OFF ON 
1 le clavier (lecteur) travaille 

comme un clavier de centrale 
d’alarme (CA). Le relais de 
sortie peut-être activé par une 
sortie PGY (si l’interrupteur DIP 
#2 est sur on) 

le clavier (lecteur) pilote 
seulement une serrure 
électrique et débute une 
temporisation d’entrée si la CA est 
armée. Le relais de sortie est 
activé par un code d’entrée valide 
(ou carte) au clavier connecté.  

2 Pas de réaction de la sortie 
PGY de la CA 

Le relais réagit à la sortie PGY 

3 Tempo relais de 3 sec.  Tempo relais de 6 sec. 
4 Pas de bip d’entrée ni de 

sortie sur le clavier connecté 
Bips de sortie et d’entrée 
validés 

* déconnecter le fil jaune du bornier BZR pour arrêter complètement les 
indications sonore et visuelle du clavier. 

 La fonction du clavier / lecteur connecté 
Pour que la WJ-80 fonctionne proprement, la centrale d’alarmes devrait 

avoir sa batterie de secours connectée. La fonction de base du clavier / 
lecteur est déterminée par l’interrupteur DIP # 1:  

OFF = le clavier / lecteur travaille comme un clavier de centrale d’alarme et 
peut donc être utilisé pour piloter et programmer le système d’alarme. Le 
relais de sortie ne peut-être activé que dans ce mode par la sortie 
programmable PGY de la CA (si l’interrupteur DIP # 2 est sur ON, la durée 
d’activation du relais est fixée par l’interrupteur DIP # 3). 

ON = le clavier / lecteur pilote seulement le verrou de porte (fonction shunt 
externe).Cela signifie: 

La serrure électrique est activée par un code (ou carte) d’entrée valide, la 
mise à la masse du bornier OPN et si DIP # 2 est sur ON, la sortie PGY est 
déclenchée (ceci peut-être utilisé pour ouvrir la porte en entrant ∗9 au clavier 
de la centrale d’alarme). 
• Si le verrou de porte s’ouvre (par l’un des moyens ci-dessus) pendant que 

le système est armé, la temporisation d’entrée commencera (comme si un 
détecteur retardé venait de déclencher). 

• Quand un clavier / lecteur externe est dans ce mode il ne peut pas être 
utilisé pour armer, désarmer ou programmer le système d’alarme. Il peut 
cependant être utilisé pour programmer des codes d’accès (ou cartes) de 
la même façon que via le clavier de la centrale d’alarme (par la séquence 
∗6). 

 Le bouton carillon de porte JA-80H 
La touche du bas à gauche du clavier peut-être utilisée comme bouton 

carillon si la sirène sans fil JA - 80L a été installée. Si cette fonction est 
désirée, le bouton devrait être enregistré à la sirène JA-80L (en le pressant 
pendant que la sirène est en mode enregistrement). Si le bouton de carillon de 
porte est utilisé, l’habillage de WJ-80 ne devrait pas être blindé par aucun 
métal qui pourrait bloquer les signaux radio. 

 Configurer le clavier pour travailler avec la WJ-80 
Si le clavier JA-80H ou le lecteur JA-80N est connecté à une centrale 

d’alarme Oasis avec une unité WJ-80 et s’il ne travaille pas comme décrit ci-
dessus, alors il n’est pas paramétré correctement (configuration usine par 
défaut). Dans un tel cas, suivre la notice du clavier / lecteur. 
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 Spécifications 
Alimentation via le bus de la centrale d’alarmes 
Consommation  en veille approx. 60mA (JA-80H ou 80N inclus) 
Contact du relais de sortie 5A/60V max. 
Transmetteur de carillon intégré 868MHz, protocole Oasis 
Environnement opérationnel   général interne II, –10 à +40 °C (EN50131-1) 
WJ-80 dimensions 76 x 110 x 33 mm 
Approbation VO-R/10/08.2005-24 
EN 50131-1, EN 50131-5-3 niveau 2 
 

 

 

JABLOTRON ALARMS a.s. déclare par la présente que WJ-80 est 
conforme à la législation d’harmonisation idoine de l’Union : 
Directives N° : 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. 
L’original de la déclaration de conformité se trouve sur 
www.jablotron.com - Section téléchargements. 

 

Note: Bien que ce produit ne 
contienne aucun matériau nocif nous 
vous suggérons de renvoyer le produit 
au distributeur ou directement au 
fabricant en fin d'utilisation (fin de vie). 
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