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Lo spray test SOLO C3 CO 
Lo spray test SOLO C3 serve per testare i rilevatori JABLOTRON CO (per esempio EI208W  

e EI208DW).  
Il prodotto è fornito insieme ad un manicotto da attaccare, finalizzato ad evitare dispersioni 

indesiderate di spray. Il contenuto dello spray è idoneo per circa 50 dosi test e un singolo manicotto 
basta per 10 test.  

Informazioni sicurezza 
Non fumare mentre si usa lo spray test. Non spruzzare su fiamme libere. Il luogo del test deve 

essere ben ventilato. Evitare qualsiasi contatto con la cute o con gli occhi durante il test.  
Non spruzzare il prodotto sul capo di altre persone. Contattare immediatamente un medico  
in caso di inalazione o comunque se si osservano irritazioni su qualsiasi parte del corpo umano. 

Stoccaggio  
Conservare il prodotto in un luogo fresco e ben ventilato con una buona aerazione. Tenere lontano 

dalla portata dei bambini. Evitare l’esposizione a temperature elevate (> 50 °C). Non forare il 
contenitore dello spray e non gettarlo nel fuoco, anche quando è vuoto. 

Applicazione: 
1. Prima di iniziare il test, leggere tutte le informazioni sulla sicurezza. 
2. Attaccare il manicotto al rilevatore CO da testare. 
3. Rimuovere l’adesivo n. 2 dal manicotto al fine di accedere al foro in maniera diretta. 
4. Collocare l’ugello nel foro approntato ed applicare lo spray test per 1 s. 
5. Ripristinare l’adesivo n. 2 al fine di evitare eventuali perdite di spray. 
6. In caso di allarme, premere il pulsante TEST per spegnere la sirena del rilevatore. 
7. Il rilevatore dovrebbe accendersi nel giro di un minuto; se così non va, ripetere il test. 
8. Una volta che il test è andato a buon fine, rimuovere il manicotto e scrivere una nota 

sull’adesivo al lato del rilevatore. L’adesivo contiene 10 campi per i test, ogni anno, fino al 
termine della vita utile del rilevatore. 

9. Se dopo ripetuti test il rilevatore non si attiva, potrebbe essere difettoso – si prega di 
contattare il tecnico dell’assistenza o il produttore del rilevatore. 

Il kit contiene: 
Spray test CO 1x 
Manicotto test 5x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota: Benché il prodotto non contenga materiali dannosi, al termine 
della sua vita utile consigliamo comunque di riconsegnarlo al rivenditore 
o direttamente al produttore. 
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